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Abstract— Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um
sistema de detecção e isolamento de falhas em um sistema de
níveis real ligado a uma rede industrial Foundation Fieldbus.
O sistema foi desenvolvido utilizando redes neurais artificiais e
testado tanto em ambiente simulado quanto em ambiente real,
no intuito de comprovar dificuldades encontradas em testes reais
não existentes quando se trabalha apenas com simulações.

I. I NTRODUCTION

Com o advento da automação industrial, cada vez mais
cresce a necessidade de se garantir segurança e confiabilidade
dos equipamentos utilizados na execução dos processos. Em
um sistema dinâmico, as falhas podem causar alterações
em parâmetros (ou variáveis) críticos do sistema, ou até
mesmo mudanças na sua dinâmica. Dessa forma, o ideal é
que as falhas possam ser detectadas, isoladas e eliminadas,
proporcionando uma melhor confiabilidade do sistema. Em
outras palavras, um sistema que possui um comportamento
tolerante a falhas deve ser capaz de detectar e classificar
automaticamente as falhas ocorridas, bem como ser capaz de
continuar funcionando após as suas ocorrências.

As falhas que possam vir a ocorrer em um sistema dinâmico,
ou em uma planta industrial, podem gerar prejuízos tanto
danificando os equipamentos pertencentes ao processo quanto
pondo em risco as pessoas envolvidas no mesmo. A necessi-
dade de se evitar estes tipos de prejuízos aumenta a importân-
cia da existência de um sistema de detecção e isolamento de
falhas (DIF) eficiente.

Existem vários métodos já consolidades de detecção e iso-
lamento de falhas. Alguns deles são baseados na redundância
física, ou seja, na duplicação de componentes dehardware,
como sensores, atuadores e controladores [1]. Nestes casos,
as saídas dos pares de componentes equivalentes são o ponto
inicial para a detecção de uma possível anormalidade. A
subtração desses dois valores é chamada, no jargão técnico,
de resíduo, e este último, por sua vez, é uma das peças
fundamentais em sistemas DIF [1]. Basicamente, se os valores
das saídas dos pares forem próximos, ou seja, o resíduo
apresentar um valor muito próximo à zero, significa que
não está ocorrendo falha, caso haja uma divergência entre
eles, ocorrendo um valor de resíduo considerável, há falha.
A principal desvantagem desses métodos é a necessidade de
equipamentos extras o que pode tornar o custo de manutenção

bastante elevado, além de requerer um maior espaço físico
para suas acomodações.

Outras técnicas, surgidas a partir da década de 70, são
baseadas no paradigma da redundância analítica. Com essa
abordagem, utiliza-se um modelo matemático do sistema para
gerar sinais redundantes que são comparados aos sinais medi-
dos pelos sensores físicos [2]. Semelhantemente à redundância
física, as saídas dos sensores são comparadas às calculadas
através do modelo matemático com o objetivo de se gerar
os resíduos, e consqüentemente, havendo uma diferença sig-
nificativa entre elas, caracteriza-se a ocorrência de alguma
falha. Uma das dificuldades desta abordagem é a necessidade
da existência de um modelo matemático bem próximo da
realidade.

Nos últimos anos, as pesquisas feitas no contexto dos
Sistemas de Detecção e Isolamento de Falhas (DIF) apre-
sentam abordagens que utilizam os conceitos da Inteligência
Computacional, como por exemplo, Lógica Fuzzy [3] ou
Redes Neurais Artificais (RNA’s) [4].

Este artigo descreve o projeto e a implementação de um sis-
tema de detecção e isolamento de falhas aplicado a um sistema
dinâmico em tempo real, a saber, uma planta composta por
dois tanques (Planta de Níveis), onde um dos tanques tem o
seu nível controlado. Basicamente, o sistema DIF foi dividido
em duas partes: a primeira corresponde à identificação neural
do modelo da planta e a segunda, à detecção e isolamento (ou
classificação) de falhas no processo.

A principal contribuição deste trabalho consiste no fato de
que além dos testes, que foram realizados em um ambiente
simulado, o sistema DIF foi implementado em uma planta
industrial real. O sistema trabalha em regime de tempo real
acusando as falhas no momento em que estas são detectadas,
superando todas as dificuldades não encontradas em ambientes
simulados.

II. M ETODOLOGIA DESENVOLVIDA

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de detecção
e isolamento de falhas utilizando redes neurais artificiais,
aplicado a um sistema de níveis. Ele foi testado utilizando
o modelo matemático do sistema, disponível no manual do
fabricante [9], e também a planta física real. Neste artigo
serão mostrados apenas os resultados aplicados à planta real.



O esquema geral do funcionamento do sistema está exibido
na Figura 1. No caso, ao mesmo tempo que o sistema
de níveis está em execução, um sistema elaborado a partir
de RNAs procura fazer a sua identificação utilizando suas
mesmas entradas (x(k)). A cada instante, a saída do sis-
tema de níveis (y(k)) é comparada à saída do sistema de
identificação (y′(k)), gerando um valor de resíduo (r(k) =
y(k) − y′(k)) que será posteriormente utilizado no sistema
de isolamento/classificação de falhas. Este último analisa os
valores residuais e indica a ocorrência ou não de falhas e caso
ocorra, qual o seu tipo.

Fig. 1. Esquema Geral do Sistema DIF

Duas abordagens para identificação neural do sistema de
níveis foram desenvolvidas e testadas [5], porém apenas uma
delas foi aplicada ao sistema para detecção e classificação de
falhas. Na próxima seção, o sistema de níveis será apresentado
e, posteriormente, os passos seguidos para a conclusão do
sistema DIF aplicado ao mesmo.

III. PROCESSOUTILIZADO : SISTEMA DE NÍVEIS

A Figura 2 apresenta a planta de níveis composta por dois
tanques em cascata, representando um modelo de segunda or-
dem com uma entrada. Nessa planta é aplicado uma estratégia
de controle Proporcional Integrativo Derivativo (PID) [6], para
controlar o nível do tanque 2.

Fig. 2. Arquitetura do Ambiente Real

A água que sai pelo orifício do tanque 1 cai dentro do tanque
2. Este por sua vez, também tem um orifício onde a água cai

diretamente para o reservatório. Uma bomba é responsável
por levar a água do reservatório para o tanque 1. Em cada
tanque existe um sensor de pressãoFoundation Fieldbus(FF)
[7], usado para medir os níveis correspondentes, ligados à
rede Fieldbus. Além dos sensores de pressão, um conversor
(FF/loop de corrente 4 a 20 mA) é usado para injetar sinais
na bomba d’água.

A rede industrialFoudation Fieldbusé ligada a um com-
putador supervisório através de interfaces de redeEthernet.
A partir deste computador é realizado todo o processo de
configuração dos dispositivos, e o posterior monitoramento.

Os dados reais extraídos da planta para treinamento das
redes neurais também foram captados da rede com o auxílio
de softwares rodando neste computador. O padrão utilizado
para comunicação entre o dispositivo mestre da rede FF e o
computador configurador e supervisório é o OPC (OLE for
Process Control) [8]. O OPC é responsável por disponibilizar
informações sobre a planta industrial no nível de supervisão
para qualquer computador da rede. Além disso, permite a
alteração de alguns parâmetros de configuração do sistema
FF.

A identificação neural foi feita em dois ambientes: simulado
e real. Para a simulação do comportamento da planta, utilizou-
se o modelo matemático não linear descrito pelas equações 1
e 2, presentes no manual do fabricante da planta de níveis [9].
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A Tabela I apresenta as descrições e valores dos parâmetros
mostrados nas equações 1 e 2.

TABLE I

PARÂMETROS DA PLANTA

Nome Significado Valor
Km Constante da bomba 4, 6(cm3/s)/V
Vp Tensão aplicada à bomba −22 < Vp < 22
a1 Diâmetro da saída do tanque 1 0, 178139cm
a2 Diâmetro de saída do tanque 2 0, 178139cm

A1 Área do tanque 1 15.5179cm2

A2 Área do tanque 2 15.5179cm2

g Aceleração da gravidade 980cm/s2

Por fim, o modelo da planta de níveis juntamente com o
controlador PID está ilustrado na Figura 3. Como é possível
observar, o sinal de referência é o nível desejado para o tanque
2. O sinal desejado (r(k)) é comparado ao nível atual do
tanque 2 (L2(k)), gerando um erro (e(k)) que é utilizado para
o controlador PID para gerar um sinal de controle (Vp) para
a bomba que injeta água no tanque 1.

Na seção seguinte, serão apresentadas as abordagens desen-
volvidas para a identificação neural e detecção e isolamento
de falhas no sistema de níveis.



Fig. 3. Planta de Níveis com Controlador PID

IV. L EVEL SYSTEM NEURAL IDENTIFICATION

A identificação neural do sistema foi definido como identifi-
cação em dois passos, que significa a existência de uma RNA
para estimar o nível do tanque 1 e uma outra para estimar
o nível do tanque 2. Os treinamentos das RNAs podem ser
ilustrados pelas Figuras 4 e 5.

Fig. 4. 1a Etapa: Determinação do Nível do Tanque 1 a partir da Entrada
do Sistema

Fig. 5. 2a Etapa: Determinação do Nível do Tanque 2 a partir da Entrada
do Sistema

A arquitetura da RNA 1, usada para estimar o nível do
tanque 1, foi:

• Três nós na camada de entrada, onde as entradas são:
Vp(k) e Vp(k − 1) e L1(k − 1);

• Uma camada oculta com 3 neurônios com função de
ativação sigmóide;

• Um neurônio na camada de saída (função de ativação
linear), representando o nível do tanque 1 estimado no
instante atualk, Ĺ1(k).

A arquitetura da RNA 2, usada para estimar o nível do
tanque 2, foi:

• Dois nós na camada de entrada, onde as entradas são:
L1(k − 1) e L2(k − 1) ;

• Uma camada oculta com 3 neurônios com função de
ativação sigmóide;

• Um neurônio na camada de saída (função de ativação
linear), representando o nível do tanque 2 estimado no
instante atualk, Ĺ2(k).

Para implementar a estratégia de identificação neural do
sistema de níveis, utilizou-se RNAs do tipo Percéptron de
Múltiplas Camadas (MLP) [10] que foram treinadas com o
algoritmo da Backpropagation [10] . O número de neurônios
de suas camadas ocultas foi escolhido alteatoriamente e os
neurônios estão totalmente conectados.

Na próxima seção será apresentado o desenvolvimento do
sistema DIF na planta de níveis, que se baseia na identificação
neural em dois passos apresentada anteriormente.

V. FAULT DETECTION AND ISOLATION

De acordo com o esquema de identificação neural pro-
posto, verificou-se que ele seria útil para a etapa de isola-
mento/classificação de falhas pois, por exemplo, se a saída
da RNA 1 divergir da saída real do tanque 1 significa que a
falha não pode ter ocorrido na parte e sensores do processo
que envolve o tanque 2, e vice-versa, ou seja, reduzindo as
possibilidades na hora de se classificar a falha.

Com a identificação em dois passos, é possível obter dois
resíduos,R1 e R2, ondeR1 = L1 − Ĺ1 e R2 = L2 − Ĺ2. A
estratégia para o isolamento das falhas pode ser vista na Figura
6. Neste caso, uma RNA, denominada RNA 3, é treinada
recebendo como dados de entrada os valores deR1 e R2.
A saída da rede corresponde a um vetor deN + 1 números,
onde N é a quantidade de falhas que a rede será capaz de
classificar. Por exemplo, considerandoN = 3, ter-se-ía as
possíveis saídas para a rede mostradas na Tabela II.

Fig. 6. Esquema Geral para Detecção e Isolamento das Falhas

TABLE II

POSSÍVEISSAÍDAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE 3 FALHAS

Situação Normal 1 0 0 0
Falha 1 0 1 0 0
Falha 2 0 0 1 0
Falha 3 0 0 0 1

Considerando os dois resíduos para detectar e isolar as
falhas, o sistema DIF poderia detectar no máximo 8 falhas
diferentes, onde a situação em queR1 = 0 e R2 = 0



seria comportamento normal do sistema. Para fins de testes,
conseguiu-se prever apenas seis tipos de falhas com conjunto
de resíduos distintos. A Tabela III mostra os 6 tipos de falhas
selecionados para análise dos resultados, onde+ representa
o resíduo positivo,− o resíduo negativo e0 o resíduo igual
ou muito próximo a zero.

TABLE III

DISPOSIÇÃO DOSRESÍDUOS PARA AS6 FALHAS

Falha Descrição R1 R2

Ausência de Falha 0 0
1 Novo orifício no tanque 1. - 0

Água não cai no tanque 2
2 Diminuição do orifício do tanque 1 + -
3 Diminuição do orifício do tanque 2 0 +
4 Aumento do orifício do tanque 1 - +
5 Aumento do orifício do tanque 2 0 -
6 Fluxo extra de água no tanque 1 + 0

Como o classificador neural trabalha em cima de valores
positivos, negativos e nulos para os resíduos, ele poderia
ter sido traduzido em um conjunto de regras com sentenças
condicionais. Por exemplo, seR1 for positivo eR2 negativo,
bastaria fazer um teste condicional e indicar que a falha 2
está ocorrendo. Por outro lado, se um outro sistema dinâmico
pudesse ser modelado porN resíduos, ondeN é um valor
muito grande, ficaria um pouco trabalhoso codificar diversas
sentenças condicionais para informar a falha. Além disso, o
neural pode classificar falhas com resíduos semelhantes (duas
falhas diferentes com mesmos R1 e R2, por ex., R1 = + e R2
= 0), porém com amplitudes diferentes, sem a necessidade de
um novo teste condicional verificando o limiar da falha.

VI. N EURAL IDENTIFICATION RESULTS

Os dados captados para treinamento foram gerados a partir
do funcionamento normal da planta de níveis, ou seja, aplicou-
se sinais de referências para o nível do tanque 2 e o sinal
de controle era gerado pelo controlador PID. Os sinais de
referências eram sempre do tipo degrau unitário ou senóide,
com amplitude variando ao longo do tempo.

A Figura 7 mostra um dos conjuntos de dados utilizados
para treinamento. No primeiro gráfico, tem-se o valor do nível
do tanque 1 ao longo do tempo. Já no segundo, exibe-se o nível
do tanque 2 em azul e a referência utilizada pelo controlador
PID em vermelho. O terceiro gráfico exibe o sinal de controle
que está sendo aplicado à bomba, gerado pelo controlador.

Após o treinamento das duas redes utilizadas pela a identifi-
cação neural, os erros obtidos para a RNA 1 e a RNA 2 foram
de aproximadamente,10−4 e 10−5, respectivamente. Um
exemplo da identificação neural para dados não apresentados
no treinamento das redes pode ser visto na Figura 8. No 1o

gráfico estão os níveis do tanque 1 real (blue) e o gerado pela
RNA 1 (red) ao longo do tempo. No 2o gráfico é possível
observar o nível do tanque 2 real (blue), o gerado pela RNA
2 (red) e a referência a ser seguida para o nível deste mesmo
tanque (green). Por fim, no último gráfico são apresentados os
valores residuais R1 (blue) e R2 (blue).

Fig. 7. Exemplo de Conjunto de Dados para Treinamento - Ambiente Real

Fig. 8. Exemplo - Identificação em Dois Passos - Ambiente Real

Com base nos resultados presentes na Figura 8, pode-se
inferir que, para ambas situações, os erros entre os níveis dos
tanques e os gerados nas identificações são maiores durante o
período transitório do nível do tanque 2. Isto acontece devido
ao fato de muitos ruídos estarem presentes durante os testes e
a bomba possui uma dinâmica bastante não linear, dificultando
o aprendizado das redes neurais.

Os três gráficos seguintes presentes nas Figuras 9, 10 e
11 apresentam outros resultados da identificação neural do
sistema. Eles permitem uma análise sobre o que é mais
próximo do funcionamento real do sistema, se o modelo
matemático ou a RNA treinada a partir dos dados reais. Vale
salientar que os mesmos ganhos para o controlador PID foram
aplicados tanto ao controlador da planta real quanto ao do
modelo matemático.

O primeiro gráfico da Figura 9 apresenta o nível do tanque
1 do sistema real (em azul), o mesmo gerado pela RNA 1
de identificação (em vermelho) e o nível gerado pelo modelo
matemático considerando a mesma referência. O segundo
gráfico mostra os erros entre o nível real e o gerado pelo
modelo matemático (em azul) e o nível real e o gerado pela
RNA 1 de identificação (em vermelho).



Fig. 9. Diferenças do Nível do Tanque 1: Modelo Matemático, Real e Gerado
pela RNA

Já na Figura 10, o primeiro gráfico apresenta o nível do
tanque 2 do sistema real (em azul), o mesmo gerado pela
RNA 2 de identificação (em vermelho) e o nível gerado
pelo modelo matemático considerando a mesma referência. Da
mesma forma que anteriormente, o segundo gráfico mostra os
erros entre o nível real e o gerado pelo modelo matemático
(em azul) e o nível real e o gerado pela RNA 2 de identificação
(em vermelho).

Fig. 10. Diferenças do Nível do Tanque 2: Modelo Matemático, Real e
Gerado pela RNA

Por fim, a Figura 11 exibe os sinais de controle gerados
pelo funcionamento real da planta (primeiro gráfico, em azul)
e pelo modelo matemático (primeiro gráfico, em vermelho),
bem como a diferença entre eles (segundo gráfico).

A partir deste três últimos gráficos, pode-se concluir que os
dados gerados pela identificação neural são bem mais próxi-
mos da realidade do que os gerados pelo modelo matemático
disponível no manual da planta de níveis. Observa-se também
que com o modelo matemático o nível do tanque 2 estabiliza
mais rapidamente, devido ao fato das equações matemáticas
modelarem uma situação ideal, sem considerar ruídos e sem
considerar uma maior não-linearidade da bomba (o que acon-
tece no caso real).

Na próxima seção serão apresentados resultados do sistema

Fig. 11. Diferenças do Sinal de Controle: Modelo Matemático e Real

de detecção e isolamento de falhas no sistema de níveis.

VII. FAULT DETECTION AND ISOLATION RESULTS

A rede neural, RNA 3, utilizada para detectar e isolar as
falhas foi treinada apenas utilizando os resultados de iden-
tificação neural utilizando o modelo matemático do sistema
[5]. De posse do modelo matemático, falhas foram simuladas
e os resíduos captados, permitindo a geração de dados que
significassem funcionamento normal do sistema ou ocorrência
de falha. Essa abordagem foi escolhida devido ao fato de que
em situações reais, onde não se tem uma base de dados com
informações de falhas ocorridas ao longo do tempo, poderia
ficar complicado gerar falhas no sistema para assim poder
desenvolver um aplicativo que pudesse detectá-las.

A Figura 12 apresenta o supervisório desenvolvido para
acompanhar o funcionamento do sistema. Nele é possível
observar a ocorrência ou não de falhas no sistema de acordo
com a estratégia descrita na seção V.

Fig. 12. Supervisório

Em tempo real, são exibidos os valores instantâneos dos
níveis dos tanques reais, assim como os níveis estimados pelas
redes neurais e os valores dos resíduos. O supervisório também
exibe um gráfico com a evolução dos valores residuais ao



longo do tempo. Caso alguma falha ocorra, o botão com a
falha correspondente aparecerá em vermelho e uma mensagem
informando a conseqüência da falha é exibida.

Os três gráficos das Figuras 13, 14 e 15 ilustram o momento
em que as falhas do tipo 2, 3 e 6 ocorrem (ver Tabela II).
Neste momento, os resíduos divergem dos valores próximos
de zero e a RNA 3 é capaz de identificar e classificar a falha.
Neste momento, o botão correspondente à falha muda para a
cor vermelha e as mensagens "Acúmulo de água no tanque 1
e diminuição do fluxo de água para o tanque 2", "Acúmulo
de água no tanque 2 e diminuição de água no tanque 1" e
"Acúmulo de água no tanque 2" são exibidas para as falhas 2,
3 e 6, respectivamente.

Fig. 13. Falha 2 - Diminuição do Orifício do Tanque 1

Fig. 14. Falha 3 - Diminuição do Orifício do Tanque 2

Como já citado, a estratégia do sistema DIF foi implemen-
tada tanto no ambiente simulado quanto no real. Trabalhando
com o sistema real muitas dificuldades foram encontradas,
como por exemplo: os testes deveriam ser feitos considerando
que a água no tanque 1 não transbordasse; necessidade de
uso de equipamentos extras (fonte, módulo amplificador, etc.);
existência de vazamentos entre as mangueiras e os medidores
de pressão; problemas na identificação neural em momentos
transitórios devido à grande não-linearidade da bomba (mod-
elada matematicamente de forma ideal), entre outros.

Fig. 15. Falha 6 - Fluxo Extra de Água no Tanque 1

VIII. F INAL CONSIDERATIONS ANDEXPECTATIONS

Neste trabalho mostrou-se o desenvolvimento de uma sis-
tema de detecção e isolamento de falhas em um sistema de
níveis real ligado à uma rede industrial Foundation Fieldbus.
Este sistema foi dividido em duas partes: identificação neural
e classificação/isolamento de falhas. Este sistema é executado
em regime de tempo real e é capaz de acusar as falhas no
momento em que as anormalidades ocorrem, superando todas
as dificuldades não encontradas em ambientes simulados.

Resultados da identificação do sistema real com o mod-
elo matemático e com redes neurais foram apresentados,
mostrando que o neural apresentou resultados mais próximos
da realidade. Isso deve-se ao fato do modelo matemático
apresentar uma situação ideal do funcionamento do sistema, o
que não ocorre na realidade.

Como perspectivas, pretendem-se melhorar o identificador
neural para situações em que o controlador PID ainda não
tenha estabilizado o nível do tanque 2 (transitório). Além
disso, incrementar o classificador neural para que ele seja
capaz de detectar e isolar falhas que possuam comportamentos
semelhantes para os resíudosR1 e R2.
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